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Oleskie Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji sp. z o.0.
ul. Lubliniecka 3a

46-300 Olesno

Okresowa ocena jakosci wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej
(t.j. Dz. U. z2024r. poz. 416);

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (t. j. Dz U. z 2024r. poz. 757);

-8 21 wst. 1 pkt 11 § 22 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ole$nie

po dokonaniu analizy przestanych sprawozdan z badan probek wody z dnia 01.07.2024r.
o nr £/0/06/2024/230/FM/1, nr L/0/06/2024/230/FM/2, nr 1/0/06/2024/230/FM/3, a takze
z dnia 03.07.2024r. o nr L/0/06/2024/230/FM/4 (oprécz parametru jon amonowy),
nr 1./0/06/2024/230/FM/5 (oprécz parametru jon amonowy) oraz nr 1./0/06/2024/230/FM/6
pobranych w ramach kontroli wewnetrznej z wodociagu sieciowego w Olesnie, zarzgdzanego
przez Oleskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizaciji sp. z 0. 0. w Olesnie

stwierdza

przydatnos¢ wody do spozycia w zakresic parametréw zbadanych organoleptycznie,
fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociggu sieciowym.

W dniu 25.06.2024 r. Oleskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o. o.
pobralo w ramach kontroli wewnetrznej 4 probki wody do spozycia z sieci wodociggowej
w Olesnie. Miejscami pobierania probek byly: SUW — woda uzdatniona, Stare Olesno
ul. Kolejowa 2 — zaklad NESTRO, Sowczyce ul. Diuga 37 — Dom Dziecka oraz Lowoszow
ul. Opolska — Przedszkole. Ponadto pobrano dwie probki wody surowej. W dwdch punktach
poboru  wykryto zwigkszong ilo$¢ jonu amonowego, ktorego zawarto§é¢ wynosila
odpowiednio: 0,78 mg/l w punkcie poboru SUW woda uzdatniona oraz 0,73 mg/l w punkcie
poboru zaktad NESTRO.
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W dniu 04.07.2024 r. Oleskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji sp. z o. o.
pobralo ponownie prébki wody z dwoch punktéw poboru — SUW woda uzdatniona oraz
zaklad NESTRO, w celu weryfikacji wykrycia jonéw amonowych w wodzie, a otrzymane
wyniki wykazaly brak nieprawidlowosci. W obu punktach poboru zawartos¢ jonow
amonowych wyniosta <0,051 mg/l (nr sprawozdan: 270/W/S/OK/24 oraz 271/W/S/OK/24).

Po dokonaniu analizy sprawozdan z badan wody stwierdzono, ze w zakresie badanych
parametrow woda dostarczana konsumentom spelnia wymagania okreslone w cytowanym
wyzej rozporzadzeniu.
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1.  Burmistrz Olesna, 46-300 Olesno, ul. Picloka 21
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