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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz.
U. z2024r. poz. 416);

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekdéw (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 757);

-§ 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294);

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ole$nie

po dokonaniu analizy sprawozdan =z badan laboratoryjnych probek wody z dnia
03.06.2025r. od nr 229/W/N/OK/25 do nr 231/W/N/OK/25 i od nr 233/W/N/OK/25 do nr
234/W/N/OK/25 oraz z 12.06.2025r. nr 232/W/N/OK/25 (oprocz parametru zelaza i rteci)
pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakos$ci wody oraz sprawozdan z badan
probek wody z dnia 16.06.2025r. nr 1/0/06/2025/88/F/1, nr L1/0/06/2025/88/F/2,
1./0/06/2025/88/F/3, 1/0/06/2025/88/F/4 pobranych przez Oleskie Przedsigbiorstwo
Wodociggdw 1 Kanalizacji sp. z 0. 0 z wodociagu sieciowego w Olesnie, zarzadzanego przez

Oleskie Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0. 0. w Olesnie.

stwierdza
przydatnos¢ wody do spozycia z ww. wodociggu sieciowego

W dniu 26.05.2025r. pobrano do badan laboratoryjnych 6 probek wody do spozycia przez
ludzi z nastepujacych punktéw: SUW — woda uzdatniona, hydrofornia Swiercze, hydrofornia
Grodzisko, hydrofornia Kucoby, Olesno ul. Stobrowki, Kolonia Lomnicka 10. W punkcie
hydrofornia Kucoby wykryto podwyzszona wartos¢ poziomu zelaza (214 pg) oraz wartosé

rieci na najwyzszym dopuszczalnym poziomie (lug). W dniu 11.06.2025r. Oleskie




Przedsigbiorstwo Wodociagdw 1 Kanalizacji sp. z 0.0. pobrato do badan kontrolnych probki
wody, w wyniku ktdrych nie stwierdzono nieprawidlowosci.

W zwiazku z powyzszym po dokonaniu analizy sprawozdan z badan wody
stwierdzono, ze w zakresie badanych parametrow woda dostarczana konsumentom spetnia

wymagania okreslone w cytowanym wyzej rozporzadzeniu.
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Zalgczniki: (dla OPWIiK w Oleénie)
1. Skan protokolu z pobierania probek wody nr HK.90820.14.3.2025 z dnia 26.05 20251,
2 Skan sprawozdan z badan probek wody od nr 229/W/N/QK/25 do nr 234/W/N/OK/25
Otrzymuje (elektronicznie):
1. Oleskie Przedsiebiorstwo Wedociagdw 1 Kanalizacji sp. z 0.0. w Olednie, ul. Lubliniecka 3a, 46 — 300 Olesno, biure@oleskiewodociagi.pl
2. aa
Do wiadomosci (e-doreczenia):
1. Burmistrz Olesna, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
Sporzadzil:
Kamila Weglowska tel. 34 358 2684 (wew. 28)



