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Oleskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0. 0. w Olesnie
ul. Lubliniecka 3a
46 - 300 Olesno

Dotyczy: Okresowa ocena jakosci wody

Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.

0 zbhiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2024r.
poz. 757),§ 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz.
2294)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olesnie

po dokonaniu analizy przestanych sprawozdan z badan laboratoryjnych probek wody

z dnia 13 marca 2026 r. nr £/0/02/2026/3368/FM/3, nr £/0/02/2026/3368/FM/4,

nr £/0/02/2026/3368/FM/5 oraz z dnia 18 marca 2026 r. nr £/0/02/2026/3368/FM/6
pobranych w ramach wewnetrznej kontroli jakosci wody do spozycia z wodociagu
sieciowego w Olesnie, zarzadzanego przez Oleskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw

i Kanalizacji sp. z 0. 0. w Olesnie

stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia z ww. wodociagu sieciowego

W dniu 6 marca 2026 r. Oleskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0. o.

w Olesnie pobrato do badan laboratoryjnych cztery préobki wody do spozycia przez ludzi
z nastepujacych punktéw zgodnosci: SUW - woda uzdatniona, Stare Olesno ul. Kolejowa
2 (NESTRO), Sowczyce ul. Dtuga 37 {Dom Dziecka), kowoszdw ul. Opolska (Przedszkole).
Ponadto pobrano dwie préobki wody surowej. Zakres badan obejmowat parametry:
bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, enterokoki katowe, ogéina liczba
mikroorganizmow w temp. 22 stopni C po 72h inkubacji, barwa, metnosé, smak, zapach,
odczyn pH, przewodnos¢ elektryczna, akryloamid, antymon, arsen, azotany, benzen,
benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2 dichloroetan,
epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedz, nikiel, otéw, suma pestycydow, rtec, selen, suma
trichloroetenu i tetrachloroetenu, WWA, suma THM, glin, jon amonowy, chlorki, mangan,
siarczany, séd, utlenialnosc, zelazo, magnez, twardosc ogélna, azotyny, wybrane

pestycydy.
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Po dokonaniu analizy sprawozdan z badan prébek wody stwierdzono, ze w zakresie
badanych parametréw woda dostarczana konsumentom spetnia wymagania okreslone
w cytowanym wyzej rozporzadzeniu.
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